


1. Analyses microbiologiques réalisées sur l'eau distribuée
( articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

D Exigence sous la responsabilité de la municipalité dont le système dessert 
l'installation de distribution (réseau non municipal desservant moins de 

500 personnes et alimenté par un réseau sous la responsabilité d'une municipalité) 

Nombre 
Nombre total 

minimal 
Nombre total d'échantillons 

d'échantillons 
exigé par la 

d'échantillons analysés par un 

Coliformes 
totaux 

Coliformes 

fécaux ou 

Escherichia 

coli 

réglementation 
(Nbre par IDOÎS X 12)

192 

192 

prélevés laboratoire 

accrédité 

253 253 

253 253 

Précisions concernant les dépassements de normes microbiologiques : 

D Aucun dépassement de norme 

Date du Paramètre Lieu de Norme Résultat 
prélèvement en cause prélèvement applicable obtenu 

17 juillet Bactéries Hôtel de ville 200 >200
2023 atypiques UFC/100 ml· UFC/100

ml

Nombre 
d'occasions où la 

norme 
applicable a été 

dépassée 

1 

0 

Mesures prises 
pour informer la 

population, le cas 

échéant, et 
corriger la 

situation 

Drainage des 
bornes fontaine du 
secteur 

Nom de l'installation: Ville de Cowansville ,numéro X0008326, année 2023 2 




















